ANEXO  "A"

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN E HIDRAÚLICO Y CORRECTIVO POR EVENTO”
PART. 1.- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN

	UBICACIÓN
	CANTIDAD
	TIPO DE EQUIPO

	NIÑOS HÉROES No. 132
	8
	UNIDADES DE VENTANA DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 T. R. MCA. FREYVEN CARRIER MOD. HSC/83, COMPRESOR 208/230 VOLTS

	
	1
	SERVI-BAR MCA. KELVINATOR

	
	1
	UNIDAD LAVADORA DE AIRE

· GABINETE CON CHAROLA Y FILTROS

· BOMBA DE AGUA DE 1/2 H.P.

· MOTOR DE ¾ H.P. CON ASPAS

· BALEROS, FLECHA Y POLEAS

	
	4
	EXTRACTORES / INYECTORES DE AIRE DE ¼ H.P. (COCINETAS)

	
	3
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 3 TONELADAS C/U (CENTRO DE COMPUTO)

	
	4
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE (MINI SPLIT)  3 TONELADAS C/U (PRESIDENCIA)

	
	6
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE (MINI SPLIT) 3 TONELADAS C/U (SALÓN PLENO PÚBLICO)

	
	1
	AIRE ACONDICIONADO TIPO (MINI-SPLIT)  MCA. CARRIER MOD. MCA243RB-C, 23, 500 BTU/h C/U (ELEVADORES AZOTEA)

	
	48
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA.  MABE MOD. ENA-004-M

	NIÑOS HÉROES No. 102

SERVICIO MEDICO FORENSE
	8
	CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN (6 EN P.B. Y 2 EN SÓTANO)   MCA. FRIGUS CON COMPRESOR DE  ¾ H.P.

	
	4
	CAMARAS DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS

MCA. GILVBRT CON  COMPRESOR DE ¾ H.P.

	
	1
	UNIDAD LAVADORA DE AIRE

· GABINETE CON CHAROLA Y FILTROS

· BOMBA DE AGUA DE .1  H.P.

· MOTOR DE  3  H.P. CON ASPAS

· BALEROS, FLECHA Y POLEAS

	
	3
	VENTILADORES CENTRÍFUGOS
TIPO TURBINA MOD. US CLASE 1 MOTOR DE 1.5 H.P.

	
	2
	EXTRACTORES DE AIRE (ÁREA FOTOGRÁFICA)

	
	17
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA  MCA. MABE MOD. ENA-004-M.

	
	2
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1.5 TONELADAS C/U (AFIS)

	
	1
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5 TONELADAS

	
	2
	REFRIGERADOR TIPO INDUSTRIAL 1 TONELADA (MCA. NIETO)

	
	1
	REFRIGERADOR DOMÉSTICO MCA. KELVINATOR.

	DR. LICEAGA No. 113
	1
	REFRIGERADORES  SERVI-BAR MCA. ESPECSA MOD. POLO MATIC

	
	2
	UNIDADES LAVADORAS DE AIRE

· GABINETE CON CHAROLA Y FILTROS

· BOMBA DE AGUA DE .1 H.P.

· MOTOR DE 3 H.P. CON ASPAS

BALEROS, FLECHA Y POLEAS

	
	2
	EXTRACTORES DE AIRE DE  ¼ H.P. (COCINETAS) 

	
	10
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA.  MABE MOD. ENA-004-M.

	DR. LAVISTA No. 114
	6
	UNIDADES LAVADORAS DE AIRE

· GABINETE CON CHAROLA Y FILTROS

· BOMBA DE AGUA DE .1 H.P.

· MOTOR DE 3 H.P. CON ASPAS

· BALEROS, FLECHA Y POLEAS

	
	1
	EXTRACTOR DE AIRE DE ¼ H.P. (COCINETA)

	
	22
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA.  MABE MOD. ENA-004-M.

	
	1
	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. MITSUBISHI


ANEXO  "A"

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN E HIDRAÚLICO Y CORRECTIVO POR EVENTO”
PART. 1.- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN

	DR. NAVARRO No. 100

CENDI "PINO SUÁREZ"
	1
	REFRIGERADOR DOMÉSTICO MCA. GENERAL ELECTRIC

	
	1
	REFRIGERADOR INDUSTRIAL MCA. EUROMATIC MOD. VR-20

	
	1
	PURIFICADOR DE AGUA DE LUZ ULTRAVIOLETA, MCA. TURMIX

	
	1
	CALENTADOR ENFRIADOR DE AGUA MOD. ENA-004-M.

	DR. NAVARRO No. 202

CENDI "NIÑOS HÉROES"
	2
	REFRIGERADORES DOMÉSTICOS  MCA. KELVINATOR

	
	2
	REFRIGERADORES INDUSTRIALES  MCA. MABE

	
	1
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA.  MABE MOD. ENA-004-M.

	
	1
	DESTILADOR DE AGUA.

	
	1
	PURIFICADOR DE AGUA DE LUZ ULTRAVIOLETA, MCA. TURMIX

	
	1
	REFRIGERADOR VERTICAL MCA. TOR REY DE 1/3 H.P.

	SULLIVAN No.133
	3
	UNIDADES DE VENTANA DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. CARRIER

	
	25
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA.  MABE  MOD. ENA-004-M.

	
	2
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TON. C/U (OFICIALIA MAYOR)

	TORRES GEMELAS
	79
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA. MABE     MOD. ENA-004-M.

	
	1
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MCA. AIRFLOW DE 5 TON.

	
	4
	AIRE ACONDICIONADO TIPO (MINI-SPLIT)  MCA. CARRIER MOD. MCA243RB-C, 23, 500 BTU/h C/U (ELEVADORES AZOTEA)

	
	6
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL MCA. TRANE DE 2 T.R. C/U. (AUDITORIO B.J.).

	CLAUDIO BERNARD No. 60
	55
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA. MABE    MOD. ENA-004-M.

	
	2
	AIRE ACONDICIONADO TIPO (MINI-SPLIT)  MCA. CARRIER MOD. MCA243RB-C, 23, 500 BTU/h C/U (ELEVADORES AZOTEA)

	RÍO DE LA PLATA No. 48
	48
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA. MABE    MOD. ENA-004-M.

	
	2
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORAS DE AGUA HELADA) TIPO PAQUETE MCA. RECOLD MOD. MH-140-FC. (AZOTEA)

	
	2
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORAS DE AGUA HELADA) TIPO PAQUETE MCA. RECOLD MOD AH -100-FC. (AZOTEA)

	
	1
	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO CONFORT  INTEGRADO POR 15 UNIDADES GENERADORAS DE AGUA MARCA TRANE. MODELO CGAF-030 DE 30 T.R.; 22 FAN AND COLD DE 35,000 BTU; 52 FAN AND COLD  DE 22,000 BTU; 181 FAN AND COLD DE 18,000  BTU; 28 FAN AND COLD  DE 13,000  BTU; 5 FAN AND COLD DE 10,000 BTU; 15 ELECTROBOMBAS  RECIRCULADORAS DE 3 H.P. 220  Y 56 EXTRACTORES DE AIRE CON MOTORES DE 13W, (P.B. DEL 1º AL 14º  PISO).

	
	3
	MOTOBOMBA RECIRCULADORA DE AGUA HELADA DE 1 H.P. 220V, 3 F.

	
	2
	MOTOBOMBA RECIRCULADORA DE AGUA CALIENTE DE 1 H.P., 220V, 3 F.

	
	1
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MCA. TRANE CON CAPACIDAD DE 24000 BTU, 220V, 1F (PISO 15, ALA NORTE, OFICINA DE ASESORIA).

	
	9
	UNIDAD DE AIRE LAVADO CON MOTOR DE 1 H.P., 3 F, 220VCA, (P.B. AUDITORIO, 2° PISO SALÓN USOS MÚLTIPLES, 15° PISO SALÓN)

	
	2
	VENTILADOR EXTRACTOR DE ¼ DE H.P., 220V,( BAÑOS Y COCINA)

	
	1
	VENTILADOR EXTRACTOR DE 1 DE H.P., 220V,( TALLERES)

	
	1
	VENTILADOR EXTRACTOR DE 7.5 DE H.P., 220V,( ÁREA COMUN SÓTANO)

	
	1
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE TIPO FAN AND COIL DE 24000 BTU, 220V 1F, (ÁREA INFORMÁTICA).
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	CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR

RÍO DE LA PLATA No: 54
	2
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA. MABE    MOD. ENA-004-M.



	RÍO DE LA PLATA No. 56

CENDI “CRISTINA PACHECO”
	1
	REFRIGERADOR TIPO INDUSTRIAL COMPRESOR DE 1 H.P.

	
	1
	CONGELADOR VERTICAL COMPRESOR DE 1 H.P.

	RÍO LERMA No. 62
	2
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA. MABE   MOD. ENA-004-M.

	RECLUSORIOS PREVENTIVOS

NORTE, ORIENTE Y SUR.
	130
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA. MABE     MOD. ENA-004-M.

	
	3
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 T.R, MCA. TRANE, 220V, (CONMUTADORES).

	JUZGADOS DE PAZ
	100
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA. MABE     MOD. ENA-004-M.

	AV. REVOLUCIÓN 1340
	4
	AIRE ACONDICIONADO

	
	5
	UNIDAD DE AIRE LAVADO

	
	1
	VENTILADORES O EXTRACTORES DE AIRE

	AV. JUÁREZ No 8
	15
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO SOLUTION XT169X108, VOLTAJE 460, 3 PH, 60 HZ., H.P. 15, RPM 596, PCM. 19700.; NIVELES DEL 03 AL 17 (CUARTO UMAS)

	
	2
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO SOLUTION XT169X108, VOLTAJE 460, 3 PH, 60 HZ., H.P. 15, RPM 596, PCM. 19700; NIVEL 01 (CUARTO UMAS)

	
	1
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO SOLUTION XT175X120, VOLTAJE 460, 3 PH, 60 HZ., H.P. 20, RPM 519, PCM. 24500; NIVEL 02 (CUARTO UMAS)

	
	1
	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO SOLUTION XT169X108, VOLTAJE 460, 3 PH, 60 HZ., H.P. 15, RPM 596, PCM. 19700; NIVEL PLANTA BAJA(CUARTO UMAS)

	
	
	SEPARADOR DE AIRE

	
	1
	TANQUE SEPARADOR DE AIRE MARCA TACO, MODELO AC10F, GPM.2600, FLUIDO AGUA, CAIDA DE PRESION 3 FT, DIAMETRO/ALTURA 24/49.5 CM; CUARTO DE MAQUINAS (AIRE ACONDICIONADO)

	
	
	TANQUE DE EXPANSIÓN

	
	1
	TANQUE DE EXPANSION MARCA TACO, MODELO CA-450, MEMBRANA VERTICAL, FLUIDO AGUA, VOL. MIN. ACEPTABLE 450 LTS., TAMAÑO DE TANQUE 119 GAL., DIAMETRO/ALTURA 24/80 CM; CUARTO DE MAQUINAS (AIRE ACONDICIONADO)

	
	
	UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA

	
	2
	UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK, MODELO YRWAWAT3, TAMAÑO 46ª, VOLTAJE 460, 3 PH, HZ. 60, 235 KW, CORRIENTE A PLENA CARGA 326 AMP., COMPRESOR TIPO TORNILLO, TR. 402, GPM. 805 CONDENSADOR, GPM. 689 EVAPORADOR, 568 KGS DE REFRIGERANTE; CUARTO DE MAQUINAS (AIRE ACONDICIONADO)

	
	
	VENTILADORES DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN

	
	1
	EXTRACTOR MARCA GREENHECK, MODELO SWB-236-75, PCM. 20330, H.P. 7 ½, RPM. 793, VOLTAJE 460, 3 PH, TRANSMISION BANDAS; NIVEL 18 (SANITARIOS)

	
	2
	EXTRACTOR MARCA GREENHECK, MODELO TBI-FS-3H36-20, PCM. 9000, H.P. 2, RPM. 982, VOLTAJE 460, 3 PH, TRANSMISION BANDAS; ESTACIONAMIENTO

	
	1
	PRESURIZADOR MARCA GREENHECK, MODELO SWB-236-30, PCM. 12000, H.P. 3, RPM. 559, VOLTAJE 460, 3 PH, TRANSMISIÓN BANDAS; NIVEL 18 (PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS)

	
	4
	INYECTORCTOR MARCA GREENHECK, MODELO SWB-236-30, PCM. 12000, H.P. 3, RPM. 559, VOLTAJE 460, 3 PH, TRANSMISION BANDAS; NIVEL 18 (TOMA DE AIRE)
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	AV. JUÁREZ No

	
	BOMBEO AGUA HELADA Y CONDENSACIÓN

	
	3
	BOMBA PRIMARIO MARCA BALDOR, MODELO KV6009, VOLTAJE 460, PH. 3, HZ. 60, TIPO EN LINEA, GPM. 689, RPM. 1750, H.P. 10, IMPULSOR DE 7.8 IN; CUARTO DE MAQUINAS (AIRE ACONDICIONADO)

	
	3
	BOMBA SECUNDARIO MARCA BALDOR, MODELO KV6009, VOLTAJE 460, PH. 3, HZ. 60, TIPO EN LINEA, GPM. 689, RPM. 1750, H.P. 20, IMPULSOR DE 9.1 IN.; CUARTO DE MAQUINAS (AIRE ACONDICIONADO)

	
	3
	BOMBA DE CONDENSACION MARCA BALDOR, MODELO KV6009, VOLTAJE 460, PH. 3, HZ. 60, TIPO EN LINEA, GPM. 805, RPM. 1750, H.P. 15,      IMPULSOR DE  8.6 IN.; CUARTO DE MAQUINAS (AIRE ACONDICIONADO)

	
	
	UNIDADES DE PRECISIÓN ENFRIADOS POR AIRE

	
	2
	UNIDAD DE PRESICION MARCA LIEBERT, VENTILADOR INTERIOR PCM. 3.350, MOTOR H.P. 1, SERPENTIN INTERIOR, 3 HILERAS, RPM. 252, COMPRESOR TIPO SEMI HERMETICO, H.P. 2, VOLTAJE 460, 3 PH.; SITE

	
	2
	UNIDAD MINI SPLIT  MC QUAY; CUARTO DE CONROL

	
	
	UNIDADES DIVIDIDAS DE EXPANSIÓN

	
	2
	UNIDAD MARCA YORK, MODELO K2EU060/H1RCE060, PCM. 2000, MOTOR DE 1 H.P., COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE, VOLTAJE 460 Y 3 PH. (PRECISIÓN); SÓTANO

	
	
	TORRES DE ENFRIAMIENTO

	
	4
	TORRE MARCA BALTIMORE AIR COIL, MODELO VTL, TAMAÑO 171, VOLTAJE 460, 3 PH, HZ. 60, H.P. 15, TIPO CENTRIFUGO, FLUJO DE AGUA GPM. 425; NIVEL 18

	
	
	SEPARADOR DE SÓLIDOS

	
	1
	FILTRO PARA AGUA DE CONDENSACION, MARCA LAKOS,  MODELO TC1-0065-SRV, GPM. 325, BOMBA DE 3 H.P.; NIVEL 18

	
	1
	TABLERO NEMA 4X PARA 3 H.P.; NIVEL 18

	
	
	CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE (VAV)

	
	394
	CAJAS DE VOLUMEN DE AIRE VARIABLE

	
	23
	ACTUADORES PARA CAJAS VAV; NIVELES DEL 03 AL 12 Y PB.

	
	394
	TERMOSTATOS PARA LAS CAJAS VAV

	
	394
	TARJETAS VAVI

	
	66
	CALENTADORES-ENFRIADORES DE AGUA MCA. MABE.

	TOTAL  DE  EQUIPOS
	1996
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PART. 2.- EQUIPO HIDRAÚLICO

	UBICACIÓN
	CANTIDAD 
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

	NIÑOS HÉROES No. 132 

(SÓTANO)
	1
	HIDRONEUMATICO

	
	1
	* EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PROGRAMADO 3ª + 2B

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS

	
	3
	EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES (BOMBA SUMERGIBLE)

	
	1
	BOMBA PARA AGUA (FUENTE)

	DR. CLAUDIO BERNARD No.82

DR. NAVARRO No. 115 

(TORRES GEMELAS)
	1
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS

(BOMBAS SUMERGIBLES CON MOTO-BOMBA COMBUSTIÓN INTERNA)

	
	1
	BOMBA PARA AGUA (FUENTE)

	DR. CLAUDIO BERNARD No. 60
	1
	HIDRONEUMÁTICO DUPLEX CON COMPRESOR

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DUPLEX

	DR. LAVISTA No. 114

(SÓTANO)
	1
	HIDRONEUMÁTICO DUPLEX

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DUPLEX

	NIÑOS HÉROES No. 102

(SERVICIO MÉDICO FORENSE)
	1
	HIDRONEUMÁTICO  DUPLEX

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA CALIENTE

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS

	JAIME NUNO No. 205 EDIFICIOS NUEVO Y ANTIGUO ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE 

(SÓTANO)
	2
	HIDRONEUMÁTICOS DUPLEX

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES

	JAVIER PIÑA Y PALACIOS S/N EDIFICIO NUEVO ANEXO AL RECLUSORIO PREVENTIVO SUR

(SÓTANO)
	1
	HIDRONEUMATICO DUPLEX

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DUPLEX

	REFORMA No. 50 EDIFICIOS NUEVO Y ANTIGUO ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO ORIENTE
	2
	HIDRONEUMÁTICOS DUPLEX

	SULLIVAN No.   133
	1
	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE TIPO DUPLEX

	DR. NAVARRO No. 100

CENDI “ PINO SUÁREZ”
	1
	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE TIPO DUPLEX

	DR. NAVARRO No. 202

CENDI “NIÑOS HÉROES”
	1
	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE TIPO DUPLEX

	RÍO DE LA PLATA No. 54

CASA DE CONVIVENCIA
	1
	EQUIPO  DE BOMBEO AGUA POTABLE

BOMBA DE 1 H.P. ELECTRONIVEL

	RÍO DE LA PLATA No. 56

CENDI CRISTINA PACHECO
	1
	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE

BOMBA DE 1 H.P.

	RÍO LERMA No. 62
	1
	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE TIPO DUPLEX

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO DE  NIVEL FREÁTICO

	RÍO DE LA PLATA No. 48
	1
	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE (ESTACIONAMIENTO R.P. No. 39)

	
	1
	BOMBA SUMERGIBLE DE ¾ H.P. NIVEL FREÁTICO (SÓTANO)

	
	1
	BOMBA DE  1 H.P. FUENTE

	
	1
	CÁRCAMO SANITARIOS SÓTANO

	
	1
	BOMBA SUMERGIBLE DE ¾ H.P. NIVEL FREÁTICO (CUARTO DE MAQUINAS)

	AV. REVOLUCIÓN No 1340
	2
	EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

	
	1
	EQUIPO DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS

	
	1
	EQUIPO DE BOMBEO FUENTE MONUMENTAL

	LÁZARO CÁRDENAS No 213 A  (BODEGA ARCHIVO JUDICIAL).
	2
	SISTEMAS DE BOMBEO AGUA POTABLE (HIDROCEL); CONSTA DE 2 BOMBAS DE 3 H.P. 220 V; 3 FASES Y DE UN COMPRESOR DE 1 H.P. 

	AV. JUÁREZ No. 8
	
	 BOOSTER DUPLEX PRESIÓN VARIABLE, AGUA FILTRADA

	
	1
	TANQUE PRESURIZADOR DE 240 PSI, MARCA TACO INC. FALL RIVER, NUMERO CATALOGO CA450-2, MAWPS Y MAWPT 250.; CUARTO DE MAQUINAS

	
	2
	BOMBAS MARCA BALDOR, VOLTS 190/380//230/460, H.P. 3/5, AMP. 9.6/4.8//11.5/5.7, RPM. 2850//3450 Y HZ.50//60; CUARTO DE MAQUINAS

	
	1
	TABLERO MARCA DHIMEX, NEMA 12, CAPACIDAD 10 H.P. SIN DISPLAY.; CUARTO DE MAQUINAS

	
	2
	IMPULSORES MARCA TACO, MODELO VM0210BBC1B941D, GPM. 26, H.P. 5, RPM. 3450 Y PSI MAX. 152; CUARTO DE MAQUINAS

	
	
	EQUIPO DE FILTRADO AGUA PLUVIAL
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	AV. JUÁREZ No. 8
	1
	FILTRO DE ARENA PARA AGUA PLUVIAL MARCA, ASTRALPOOL CANTABRIC, CAUDAL 95 GPM., DIAMETRO 30”, SUPERFICIE DE FILTRACION 4.75 FT2, VELOCIDAD DE FILTRACION 20 GPM./FT2, ARENA 600 LBS., GRANULOMETRIA 0.5+0.7 Y PRESION DE TRABAJO Y PRESION DE PRUEBA  50 PSI/75 PSI RESPECTIVAMENTE.; CUARTO DE MAQUINAS

	
	1
	MOTOR MARCA SIEMENS, SERVICIO CONTINUO, TRIFASICO DE INYECCION ABIERTO, TIPO 1RA3258-2YK34, H.P. 2, 1492 KW, VOLTAJE 220 YY, 440 Y, AISLAMIENTO CLASE B, NEMA B.; CUARTO DE MAQUINAS

	
	1
	TABLERO ELECTRICO TIPO NEMA 12, MARCA ATB PARA MOTOR DE 2 H.P.; CUARTO DE MAQUINAS

	
	
	BOOSTER TRIPLEX PRESION CONSTANTE, AGUA POTABLE

	
	1
	TANQUE PRESURIZADOR DE 240 PSI, MARCA TACO INC. FALL RIVER, NUMERO CATALOGO CA450-2, MAWPS Y MAWPT 250; CUARTO DE MAQUINAS

	
	3
	BOMBAS MARCA BALDOR, VOLTS 208-230/460, AMP. 38-36/18, NUMERO CATALOGO 84200019, RPM. 3450, HZ. 60, H.P. 15, NEMA NOM; CUARTO DE MAQUINAS

	
	3
	IMPULSORES MARCA TACO, MODELO A96523392P104461007, GPM. 90.26, H.P. 15, RPM. 3444, PSI MAX. 230; CUARTO DE MAQUINAS

	
	2
	BOMBA MARCA MYERS, GPM. 130,  DESCARGA 42 FT, H.P.2, VOLTAJE 220, HZ. 60, 3 PH, RPM. 3500, MODELO 3MW20M2-23; CUARTO DE MAQUINAS

	
	1
	TABLERO MARCA ATB, SIN DISPLAY, NEMA 12 , H.P. 4; CUARTO DE MAQUINAS

	
	
	BOMBAS CENTRIFUGAS SUMERGIBLES (SANITARIO)

	
	2
	BOMBA MARCA MYERS, GPM. 50,  DESCARGA 42 FT, H.P.2, VOLTAJE 220, HZ. 60, 3 PH, RPM. 3500, MODELO 3MW20M2-23.; SOTANO (CERCA RAMPA DE ACCESO)

	
	1
	TABLERO MARCA ATB, SIN DISPLAY, NEMA 12 , H.P. 4.; SOTANO (CERCA RAMPA DE ACCESO)

	
	
	BOMBAS CENTRIFUGAS SUMERGIBLES (ACHIQUE)

	
	2
	BOMBA MARCA MYERS, GPM. 90,  DESCARGA 42 FT, H.P.1, VOLTAJE 220, HZ. 60, 3 PH, RPM. 3500, MODELO MW100-23.; CUARTO DE MAQUINAS (AIRE ACONDICIONADO)

	
	1
	TABLERO MARCA ATB, SIN DISPLAY, NEMA 12 , H.P. 2; CUARTO DE MAQUINAS (AIRE ACONDICIONADO)

	TOTAL DE EQUIPOS
	68
	


	NOTA: PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTOS EQUIPOS, DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INHERENTES AL EQUIPO.

EL PERIODO DE SERVICIO PARA TODOS LOS EQUIPOS SERÁ DEL 9 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
	*EQUIPO SIMULTANEADOR, ALTERNADOR DE

2 ELECTROBOMBAS   DE 15 H.P. Y 3 DE 20 H.P.
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