
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EDIFICIO

EJERCICIO 2007 SEGUNDA CONVOCATORIA
DESCRIPCION DE PERSONAL
Mantenimiento a Oficinas y Sanitarios en los inmuebles Nuevo y Antiguo Anexos a los Reclusorios Preventivos Norte, Sur, Oriente y Plaza Juárez.
	No.
	Descripción del Puesto
	Unidad
	Cantidad

	
	
	
	Oriente
	Norte
	Sur
	Juárez

	1
	Electricistas instalador y reparador de instalaciones eléctricas (baja tensión) tipo residenciales.
	Personal
	2
	2
	2
	2

	2
	Plomero instalador y reparador de instalaciones hidrosanitarias y Pluviales.
	Personal
	2
	2
	1
	1

	3
	Carpintero para barnizado y reparación de libreros, estantes, barras de atención, puertas etc.).
	Personal
	1
	1
	1
	1

	4
	Aluminiero para ajuste de canceles ha base de cristal y perfiles de aluminio, puertas de cristal (bisagras hidráulica).
	Personal
	0
	0
	0
	1

	5
	Pintor-Albañil para realizar pintura de fachadas exteriores e interiores; resanes de muros y pisos etc.
	Personal
	1
	1
	1
	1

	6
	Ayudante General para colaborar con plomeros, electricistas, carpinteros y pintores.
	Personal
	3
	3
	2
	3


Nota: El técnico especialista en instalaciones eléctricas, fungirá como responsable y coordinador de la brigada, además de ser el enlace entre el área de mantenimiento de la Institución y la empresa prestadora de servicio de mantenimiento.

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS
EJERCICIO 2007 SEGUNDA CONVOCATORIA
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas
Mantenimiento Preventivo en Instalaciones Eléctricas.- Conjunto de acciones que se desarrollan para prevenir fallas de operación o aminorar los efectos de estas en la función de una red o instalación eléctrica evitando sobre cargas, caída de tención o interrupción del suministro preservando el estado físico del sistema prolongando la vida útil de la maquinaria y equipo.

1) Preventivo, trabajos a desarrollar

A) Integración de expediente y formatos de inspección visual de todo el sistema (identificación de circuitos de iluminación y contacto).

B) Limpieza en general del sistema

i) Limpieza, organización, reacomodo y reapriete de tornillería y conexiones de tablero eléctricos (piso y general).

C) Revisión de contactos

D) Revisión de conexiones

E) Revisión de tableros (Medición de corriente y tención eléctrica)

F) Verificación de Intensidad luminosa

G) Revisión del sistema de tierras (en su caso)

H) Revisión de acometida

I) Limpieza y pintura de gabinetes y acrílicos

J) Balance de cargas.

Mantenimiento Correctivo en Instalaciones Eléctricas.- Conjunto de trabajos necesarios para corregir las fallas que ponen en riesgo la correcta operación de la instalación eléctrica y el suministro de energía.

2) Correctivos, Trabajos a desarrollar

A) Sustitución de breaker´s (interruptores termomagnéticos) 

B) Reparación o reposición de canalizaciones

C) Reposición de accesorios (contactos, monitor, tapas, tornilleria, etc.)

D) Cambio de conductores eléctricos.

E) Sustitución de acometida eléctrica (tornilleria, prisioneros, zapatas, aisladores, switch, etc.)

F) Sustitución de (conexiones) empalmes, terminales y aislamientos

G) Sustitución del sistema de fuerza (contactos)

H) Sustitución del sistema de iluminación (luminarias, bases, balastros y acrílicos)

I) Corrección del sistema de tierras (en sus caso)

J) Corrección del sistema de pararrayos(en sus caso)

K) Instalación o reubicación de contactos y luminarias (nuevos).

Mantenimiento a Instalaciones Hidrosanitarias
Mantenimiento Preventivo en Instalaciones Hidrosanitarias.- Conjunto de trabajos que se ejecutan para verificar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones de operación, y en la disponibilidad de poder ser utilizada en cualquier momento:

1) Preventivo trabajos a desarrollar

A) Integración de expediente y formato de inspección visual de todo el sistema (identificación de redes: hidráulica (válvulas y tuberías), sanitaria y pluvial)

B) Verificación del funcionamiento de accesorios (válvulas y tuberías) de alimentación

C) Reporte del estado de conservación de las cisternas de almacenamiento y accesorios (válvulas y flotador)

D) Revisión de tuberías, conexión, accesorios y válvulas (fugas y condiciones de preservación)

E) Revisión de muebles sanitarios (fugas y fijación)

F) Revisión del nivel de agua requerido

G) Revisión de la presión en el sistema

H) Revisión de desagüe pluvial.

2) Mantenimiento correctivo.- Conjunto de actividades necesarias para corregir las fallas que ponen en riesgo la operación de las instalaciones hidrosanitarias, pluviales:

A) Lavado y desinfección de cisternas

B) Reparación o sustitución de válvulas y flotadores de cisternas

C) Eliminación de fugas en muebles sanitarios y accesorios (válvulas y tuberías)

D) Reparación de fluxometros (pedal y palanca)

E) Reparación de llaves normales y/o economizadoras

F) Reparación de tuberías, piezas espaciales, llaves y válvulas.

G) Reparación de lavabos, ovalines, mingitorios e inodoros

H) Sustitución de lavabos, ovalines, mingitorios, inodoros llaves economizadoras, fluxometros, cespol y accesorios

I) Limpieza de colectores sanitarios (dezasolve), rejillas, bajadas pluviales, etc.

J) Instalaciones nuevas de inodoros lavabos, ovalines, mingitorios, fluxometros, llaves economizadoras válvulas, tubería de cobre, galvanizado y fiero colado (Fo.Fo.)

K) Sustitución de accesorios en general.

Mantenimiento a Acabados
Mantenimiento Preventivo en Acabados (pintura y carpintería).- Conjunto de actividades que deberán ejecutarse de una manera rutinaria y programada en los acabados interiores para detectar oportunamente y anticipadamente los daños que el uso cotidiano genera, deterioro natural y otros factores pudieran ocasionarlos.

2) Preventivo, trabajos a desarrollar carpintería
A) Revisión y ajuste de puertas, closets y entrepaños

B) Aplicación de barniz (muebles, puertas canceles interiores)

C) Revisión, limpieza y ajuste de cortineros y persianas.

Mantenimiento Correctivo en Acabados (pintura y carpintería)
3) Mantenimiento correctivo trabajos a desarrollar (carpintería).- conjunto de trabajos que deberán ejecutarse para corregir los daños que el uso, el deterioro natural y otros factores

A) Reparación de puertas, closets y entrepaños

B) Sustitución de cortinas, cortineros y persianas

C) Reparación de sardineles

D) Construcción de muebles, closets, puertas, barras de madera etc.

4) Preventivo, trabajos a desarrollar aplicación de pintura y resanes.

Conjunto de actividades que deberán ejecutarse de una manera rutinaria y programada en los acabados de muros y pisos para detectar oportunamente y anticipadamente la generación de los daños que el uso cotidiano, deterioro natural y otros factores pudieran ocasionarlos a fin de evitar su incremento y/o minimizar sus efectos.

A) Resanes diversos

B) Reposición de piezas sueltas o faltantes

C) Pintado de muros y cancelaría

D) Pintado de cajones de estacionamiento, plafond, señalamiento y guarniciones.
5) Mantenimiento correctivo trabajos a desarrollar aplicación de pintura y resanes.

Conjunto de trabajos que deberán ejecutarse para corregir los daños que el uso, el deterioro natural y otros factores

A) Reparación de Muros

B) Reparación de aplanados

C) Reparación de acabados en muros

D) Reparación de pisos

E) Reparación de plafones, faldones de fachada y repisones

F) Reparación de cancelarías.

Actividades Generales.

Poda de pasto, árboles, retiro de escombro, limpieza de áreas de trabajo, apoyo en levantamientos de muros de tablaroca, herrería modular, reubicación de contactos, luminarias; generada por las adaptaciones y remozamientos de las áreas jurisdiccionales, administrativas y vestibulares en los inmuebles.

Mantenimiento a Cancelería de Aluminio y Cristal.
Mantenimiento Preventivo a Cancelería de Aluminio y Cristal.- Conjunto de actividades que deberán ejecutarse de una manera rutinaria y programada en los canceles de aluminio, puertas de cristal y mamparas de los módulos sanitarios para detectar oportunamente y anticipadamente los daños que el uso cotidiano genera, deterioro natural y otros factores pudieran ocasionarlos.

1) Preventivo, trabajos a desarrollar cancel de aluminio.
D) Revisión y ajuste de puertas bandera (bisagras hidráulicas) y corredizas soportes y correderas, mamparas, canceles interiores y exteriores

E) Sellado de filtraciones, ajustes de cristales ( puertas, canceles interiores y exteriores)

F) Revisión, limpieza de correderas y canales de desagüe.

2) Mantenimiento correctivo trabajos a desarrollar reparación y ajustes.

Conjunto de trabajos que deberán ejecutarse para corregir los daños que el uso, el deterioro natural y otros factores.
Nota: Las actividades señaladas anteriormente son enunciativas no limitativas
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